
ЗАТВЕРДЖЕ»

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАІІІЙНИІ
/  ( цйзва організації, що

Проректор '_____ Дмитро СОТІ
( посада,,підпис, ініціалі

дефектний акт

на Послуги з ремонту силових трансформаторів з заміною трансформаторного масла 

Умови виконання робіт 

Об'єми робіт

№
Ч.ч. Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру Кількіст

Б

№
трансформато

ра

Рік
випуску Адреса

встановлення

1 2 3 4 5 6 7
1 Поточний ремонт силових трансформаторів напругою 10 кВ 

бЗОкВА (ТП-4252Т1)
трансф. 1 805222 1989 Н.Ополчення,20

2 Зливання масла з трансформатора т 0,53
3 Заливання масла в трансформатор т 0,53
4 Пасло трансформаторне кг 530
5 Поточний ремонт силових трансформаторів напругою 10 кВ 

630кВА(ТП-182Т1)
трансф. 1 411667 1981 Симиренка,!

6 Зливання масла з трансформатора т 0,530
7 Заливання масла в трансформатор т 0,530
8 Масло трансформаторне кг 530
9 Поточний ремонт силових трансформаторів напругою 10 кВ 

630кВА(ТП-182Т2)
трансф. 1 411898 1981 Симиренка, 1

10 Зливання масла з трансформатора т 0,530
11 Заливання масла в трансформатор т 0,530
12 Масло трансформаторне кг 530
13 Поточний ремонт силових трансформаторів напругою 10 кВ 

бЗОкВА (ТП-2836Т1)
трансф. 1 б/н - Ніжинська, 14

14 Зливання масла з трансформатора т 0,62
15 Заливання масла в трансформатор т 0,62
16 Масло трансформаторне кг 620
17 Поточний ремонт силових трансформаторів напругою 10 кВ 

320кВА (ТП-2836 Т2)
трансф. 1 30906 1966 Ніжинська, 14

18 Зливання масла з трансформатора т 0,51
19 Заливання масла в трансформатор т 0,51
20 Масло трансформаторне кг 510
21 Поточний ремонт силових трансформаторів напругою 10 кВ 

320кВА(ТП-2340Т1)
трансф. 1 9267 1963 Г арматна,47

22 Зливання масла з трансформатора т 0,42
23 Запивання масла в трансформатор т 0,42
24 Масло трансформаторне кг 420
25 Поточний ремонт силових трансформаторів напругою 10 кВ 

320кВА (ТП-2340 Т2)
трансф. 590753 1963 Гарматна, 47

26 Зливання масла з трансформатора т 0,48
27 Заливання масла в трансформатор т 0,48
28 Масло трансформаторне кг 480
29 Поточний ремонт силових трансформаторів напругою 10 кВ 

630кВА(ТП-5015Т1)
трансф. 1 65901 1983 Ніжинська, 29є

ЗО Зливання масла з трансформатора т 0,718
31 Заливання масла в трансформатор т 0,718
32 Масло трансформаторне кг 718
33 Поточний ремонт силових трансформаторів напругою 10 кВ 

630кВА(ТП-5015Т2)
трансф. 1 65986 1983 Ніжинська, 29є

34 Зливання масла з трансформатора т 0,718
35 Заливання масла в трансформатор т 0,718
36 Масло трансформаторне кг 718
37 Поточний ремонт силових трансформаторів напругою 10 кВ 

бЗОкВА (ТП-4797Т1)
трансф. 1 81815 1980 Ніжинська, 29а

38 Зливання масла з трансформатора т 0,62
39 Заливання масла в трансформатор т 0,62
40 Масло трансформаторне кг 620
41 Поточний ремонт силових трансформаторів напругою 10 кВ 

бЗОкВА (ТП-4797 Т2)
трансф. 1 818801 1980 Ніжинська, 29а

42 Зливання масла з трансформатора т 0,62
43 Заливання масла в трансформатор т 0,62
44 Масло трансформаторне кг 620
45 Поточний ремонт силових трансформаторів напругою 10 кВ 

320кВА (ТП-2830Т1)
трансф. 1 30993 1966 Ніжинська, 18

46 Зливання масла з трансформатора т 0,51



1 2 3 4 5 6 7
47 Заливання масла в трансформатор т 0,51
48 Масло трансформаторне кг 510
49 Поточний ремонт силових трансформаторів напругою 10 кВ 

320кВА (ТП-2830 Т2)
трансф. 1 30513 1966 Ніжинська, 18

50 Зливання масла з трансформатора т 0,51
51 Заливання масла в трансформатор т 0,51
52 Масло трансформаторне кг 510

Пусконалагоджувальні роботи

53 Трансформатор трифазний масляний 
двообмоточний, напруга до 11 кВ потужність 
до 0,32 МВА

шт 5

54 Трансформатор трифазний масляний 
двообмоточний, напруга до 11 кВ потужність 
до 1,6 МВА

шт 8

Поточний ремонт силових трансформаторів включає в себе:

1. Підготовчі роботи, оформлення допуску.
2. Очищення і промивання бака, кришки, радіаторів.
3. Перевірка стану вводів: огляд, очищення і протирання вводів, усунення незначних дефектів.
4. Очищення, промивання деталей повітроосушувача; заміна силікагеля.
5. Доливання трансформаторного масла в трансформатор.
6. Усунення протікань масла по фланцевих з'єднаннях: підтягування гайок, болтів.
7. Огляд, вимірювання перехідного опору контактних з'єднань: огляд, підтягування кріпильних деталей, вимірювання перехідного опору 
контактних з'єднань.
8. Відбирання проб трансформаторного масла.
9. Оновлення оперативних написів: оновлення оперативних написів, часткове фарбування (до 10% загальної площі фарбового покриття) в 
місцях пошкодження фарбового покриття.
10. Підготовка трансформатора до фарбування: знежирення поверхонь, обмотування плівкою вводів,
11. Фарбування трансформатора,
12. Опробування роботи перемикаючого пристрою: перемикання пристрою з першого до останнього положення і назад.
13. Здавання трансформатора в експлуатацію.

Пусконалагоджувальні роботи:
1. Перевірка характеристик обмоток трансформатора.
2. Вимір характеристик ізоляції.
3. Перевірка обладнання вторинної комутації трансформатора до першого проміжного клемного ряду затисків поза трансформатором.
4. Випробування вводів.
5. Перевірка пристроїв перемикання напруги трансформатора під навантаженням.
6. Перевірка газового захисту силових трансформаторів замиканням вихідних затисків контактів реле.
7. Пусконалагоджувальні роботи для:
- комутаційних апаратів і їх схем вторинної комутації;
- пристроїв захисту трансформатора;
- систем автоматичного регулювання напруги трансформатора;
- пристроїв систем напруги і оперативного струму;
- перевірки системи контролю ізоляції вводів;
- електроприводів механізмів перемикаючих пристроїв, виносної системи охолодження і водопостачання систем охолодження 
трансформаторів;
- пристроїв і схем сигналізації;
- випробувань підвищеною напругою електроустаткування і їх схем вторинної комутації.

Склав Начальник служби ТП та РП_ 
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