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Міністерство енергетики України 
Державне підприємство «Дирекція по будівництву об’єктів»

Дефектний акт
підстанції трансформаторної ПВКТ-250/6-0,69/04 УХЛ5 (5742), 

що знаходиться у виробці ЦПП гор. -355 м. 
об’єкта незавершеного будівництва «Будівництво шахти №10

«Нововолинська»

22 березня 2022 р.

Комісія у  складі:

Голова комісії:
В.о. головного інженера

с. Поромів

Леонід СТРИЖЕВЕЦЬ

Члени комісії:
В.о. головного механіка

Начальник дільниці ВТБ

Юрій СТЕБЕЛЬКО 

Руслан ШАТКОВСЬКИЙ

22 березня 2022 року провела обстеження підстанції трансформаторної 
ПВКТ-250/6-0,69/04 УХЛ5 (інв. №5742), що знаходиться у виробці ЦПП гор. -355 
м. після її аварійної зупинки о 08 год. 20 хв. 22.03.2022 і встановила наступне:

У зв’язку із довготривалою експлуатацією підстанції трансформаторної 
ПВКТ-250/6-0,69/04 УХЛ5 (інв.№5742) відбувся міжвитковий пробій ізоляції, 
внаслідок чого було пошкоджено первинну обмотку. При перевірці мегометром 
опору ізоляції первинної та вторинної обмоток опір був рівним 60 кОм. Підстанцію 
неможливо відремонтувати в умовах підприємства.

З метою забезпечення безперебійного виконання технологічного процесу з 
відкачки шахтних вод на об’єкті незавершеного будівництва «Будівництво шахти 
№10 «Нововолинська», та, оскільки підстанція трансформаторна ПВКТ-250/6- 
0,69/04 УХЛ5 (інв. №5742) живить компресор, комплекс обміну вагонеток АПГ, 
освітлення гор. -355м та стовбурову сигналізацію, необхідно невідкладно здійснити 
закупівлю послуг з ремонту підстанції трансформаторної ПВКТ-250/6-0,69/04 
УХЛ5 (інв. №5742).

Руслан ШАТКОВСЬКИЙ


